
Общество с ограниченной ответственностью "Семеновский арматурный завод"

Сертификат соответствия .}{Ь РОСС RU.ПЩ0l.Н10240
Юридический адрес: 142100, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное шоссе, д.1.
Фактический адрес: 60бб50, Нижегородская обл., г. Семенов, ул. Володарского, д.1
Телефон: +7(495) 225-81 -97

пАспорт лъ 0б9
Муфта из полипропилена

Номер партии 005

Щата изготовления 29.09.20lб r.

Условное обозначение трубы Муфта РР-Н сер б/н !H't 10 двухрастр в/к ГОСТ З24l4-20lЗ
Размер партии, шт. з500

Марка сырья рр н007 Ех
Условия и сроки храненшl Трубы и фитинги храIIят по ГОСТ l5150, раздел 10, в условиях 5 (ОЖ4), в

неотаIIливаемых скJIадскID( помещениях или в отаIIпиваемьж скJIадах не ближе одного
метра от отопительных приборов в условиrtх, искJIючающих вероятцость их
мехаЕиtIескIlD( повреждений.. Срок хранениlI не более 24 месяцев.

Ns
п.п

наименование показателя
значение показатеJш по

гост з24l4-20lз Фактический результат зашпочение

Внешний вид должен соответствовать
контрольному образцу

Гладкая наружнм и
внутренIuя

поверхности. На
поверхности
отсутствуют

повреждения в виде
царапин или порезов.

Щвет серый,
однородrrый.

Соответствует, протокол
J',lЪ075 от 30.09.2016

2 Размеры:

2.1 Средний наружный диаметр, мм 110+0,4 l l0,4 Соответствует, протокол
J\гq075 от з0.09.2016

2.2 Толщина стенки, мм 2,7+0,5 2,,l4
Соответствует, протокол

Ns075 от з0.09.2016

2.з Вепичина прогиба, мм

J
Количество разрушившихся
образцов при исцытании на
ударную прочность по Шарпи, %о

не более l0 J

Соответствует, протокол
Ns075 от з0.09.2016

4
Герметичность цри действии
внутреннего гидростатиtIеского

давления, МПа
0,05 выдерживает

Соответствует, протокол
Ns075 от з0.09.20lб

5

Герметичность на протяжении
переменного воздействия горячей
воды температурой (9З+2) "С и
холодной воды температурой
(15*5) ОС, циклов, не менее

l500 выдерживает

Соответствует, протокол
Ns075 от з0.09.20lб

6
Изменение длины после прогревщ,1
%о, не более j]{. .., l,]

2 |,4
Соответствует, цротокол

Ns075 от з0.09.2016
,/

3аключение: соответствует ГОСТЪ2d +фВ
Технический контроль: /,, ;i ', 
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Дата выдачи ласпорта: з0.09.20Iб г. } i\-
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