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Паспорт Nb 17б

Трубы напорЕыо из полиэтилеца ГоСт 18599-2001

с изм.J\Ъ1
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наименовапие показателя
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Таблица 5 п.l
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5.
Изменение длины труб после прогрева, 7о не бо-
лее J Соответствует

6.

Стойкость при постоянном внутреннем давлении
при 20 С нач. напряжении 9r0 МПа, контрольное
цремя, ч, не менее

100 Соответствует

1
Стойкость при постоянном внутреннем давлении
при 80 С нач. Еапряжении 4об МПао контрольное
время, ч, не менее

1б5 Соответствует

8.
Стойкость при постоянном внутреннем давлении
при 80 С нач. напряжении 4r0 МПа, контрольное
время, ч, не менее

1000 Соответствует

9. Гарантийный срок хранения: 2 года со дня изготовления

заключение: Качество труб напорных из полиэтилена низкого давления соответствуют
требованиям ГОСТ 18599-2001 с изм. ЛЪ1.

Начальник лаборатории А.И. Винтер
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